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Großeinsatz am Abend

  

Feueralarm im Hamelner Sana-Klinikum! Doch dann kam der Wasseralarm - und der hat
noch mehr Schaden angerichtet

  

Sonntag 15. August 2021 - Hameln (wbn). Kellerbrand im Sana-Klinikum. Das Feuer wurde
kurz nach 20 Uhr gemeldet, worauf die Notaufnahme des Krankenhauses evakuiert
wurde.

  

Das Feuer brach im C-Flügel des Gebäudes aus: Ursache war der technische Defekt einer
Waschmaschine. Die alarmierten Feuerwehren mussten sich jedoch nicht lange mit der
Brandbekämpfung aufhalten.

  

Brand-Hitze zerstört Wasserleitung

  

Denn aufgrund der Hitzentwicklung war eine Wasserleitung beschädigt worden. Daraus spritzte
dann das Wasser, das den Brandherd gelöscht hat. Doch damit begann das viel größere
Problem. Nach dem Feueralarm kam der Wasseralarm.
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Wasser verursacht eigentlichen Schaden

  

Und das Wasser hat einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht! Bis nach
Mitternacht war die Feuerwehr im Einsatz.

  

(Zum Bild: Mit großem Aufgebot stand die Feuerwehr vor dem Sana-Klinikum in Hameln. Foto:
Pied Piper's Pestilence)

      

  

Fortsetzung von Seite 1

  

Die Notaufnahme des Sanaklinikums ist inzwischen wieder geöffnet. Personen wurden bei
diesem Einsatz nicht verletzt.
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